ZAŁĄCZNIK NR 4

OPIS AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SP ZOZ w Sułoszowej

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy o mocy minimalnej 9,5 kW z rozruchem elektrycznym i wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności około 50 litrów oraz układ stabilizacji napięcia AVR.
Obudowa dźwiękochłonna - atmosferyczna przystosowana do postawienie na zewnątrz, agregat przystosowany do pracy z układem automatyki (ATS) oraz SZR.

Agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. 
Wyposażenie standardowe:
1. 1 gniazdo 16A (IP67)
2. 1 gniazdo 32A (IP67)
3. 1 gniazdo 63A (IP67)
4. Czujnik poziomu oleju
5. Wyłącznik termiczny
6. Wyłącznik magnetyczno-termiczny
7. Licznik motogodzin
8. Regulator napięcia AVR
9. Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

Wraz z agregatem wymagany jest układ SZR- kompatybilny z zamawianym agregatem.



